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(第１表の１) 

予定処理区域調書   ［( )内書きは合流分］ 
 

 

予定処理区域 

の面積 

４，９２５ ヘクタール 

４，９２６ ヘクタール 

(１，５２９) 

予定処理区域内 

の地名 

神奈川県藤沢市 

「区域は下水道計画一般図 

表示のとおり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理区域 

の名称 

面     積 

（単位ヘクタール） 
摘  要 

南部処理区 ２，３８５ (１，５２９) 分流式及び合流式 

東部処理区 
２，５４０ 

２，５４１ 
 分流式 
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(第１表の２) 

予定排水区域調書   ［( )内書きは合流分］  

予定排水区域の面積 
４，８８９ヘクタール 

(１，５２９) 

予定排水区域内 

の地名 

神奈川県藤沢市 

「区域は下水道計画一般図 

表示のとおり」 

 

排水区の名称 面     積（単位ヘクタール） 摘  要 
 

 

南
部
処
理
区 

藤 沢 東 部 排 水 区 ５２ (５２) 合流式 
 

藤 沢 西 部 排 水 区 １３９ (１３９) 合流式 
 

藤 沢 北 部 排 水 区 ５０ (５０) 合流式 
 

鵠 沼 東 部 排 水 区 １６１ (１６１) 合流式 
 

鵠 沼 南 部 排 水 区 １２０ ( ９０） 分流式及び合流式 
 

鵠 沼 西 部 排 水 区 ２０４ (２０４) 合流式 
 

片 瀬 排 水 区 １８１ (８７) 分流式及び合流式 
 

西 浜 排 水 区 ７８ (７８) 合流式 
 

江 の 島 排 水 区 ２１  分流式 
 

 

羽 鳥 排 水 区 １５９ (１５９) 合流式 
 

辻 堂 南 部 排 水 区 ２０６ (１８５) 分流式及び合流式 
 

辻 堂 北 部 排 水 区 １１３ (１１３) 合流式 
 

大 荒 久 排 水 区 ９７ (９７) 合流式 
 

浜 見 山 排 水 区 １１４ (１１４) 合流式 
 

大 庭 排 水 区 ６９１  分流式 
 

計 ２，３８５ (１，５２９) 分流式及び合流式 
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排水区の名称 面     積（単位ヘクタール） 摘  要  

 

東
部
処
理
区 

西 富 第 一 排 水 区           ２２  分流式 
 

西 富 第 二 排 水 区           ４１  分流式 

遊 行 寺 排 水 区           １１  分流式 

滝 川 排 水 区 １６０  分流式 

川 名 第 一 排 水 区           １４  分流式 

川 名 第 二 排 水 区          １５  分流式 

中 川 名 排 水 区           ２５  分流式 

小 塚 排 水 区         ３４  分流式  

村 岡 排 水 区  ４８  分流式  

宮 前 排 水 区  １２９  分流式  

弥 勒 寺 排 水 区  １２１  分流式  

伊 勢 山 辺 

第 一 排 水 区 
   ５  分流式  

伊 勢 山 辺 

第 二 排 水 区 
      ８  分流式  

伊 勢 山 辺 

第 三 排 水 区 
  １８  分流式  

伊 勢 山 辺 

第 四 排 水 区 
 １９  分流式  

諏 訪 ノ 上 排 水 区     １２  分流式  

諏 訪 ノ 下 排 水 区  １３  分流式  

中 島 排 水 区     ３２  分流式  

上 高 倉 排 水 区 ６  分流式  

下 高 倉 排 水 区   ６１  分流式  

高 倉 第 一 排 水 区 ４５  分流式  

高 倉 第 二 排 水 区     １４  分流式  

今 田 第 一 排 水 区     ４５  分流式  

今 田 第 二 排 水 区     １９  分流式  

 

 

6



排水区の名称 面     積（単位ヘクタール） 摘  要 
 

東
部
処
理
区 

俣 野 第 一 排 水 区           ２５ 分流式  

俣 野 第 二 排 水 区           １０ 分流式  

天 神 添 排 水 区           １５ 分流式  

長 後 排 水 区           ３７ 分流式  

上 谷 台 排 水 区                   ２７ 分流式 
 

 

山 王 添 排 水 区           ２２ 分流式  

下 土 棚 第 一 

排 水 区 
          ２５ 分流式  

下 土 棚 第 二 

排 水 区 
          １７ 分流式  

新 屋 敷 排 水 区           ３７ 分流式  

土 棚 第 一 排 水 区           ３１ 分流式  

土 棚 第 二 排 水 区           ２３ 分流式  

土 棚 第 三 排 水 区          １１０ 分流式  

亀 井 野 排 水 区           ７６ 分流式  

桐 ケ 谷 第 一 

排 水 区 
          ３２ 分流式  

桐 ケ 谷 第 二 

排 水 区 
          １３ 分流式  

桐 ケ 谷 第 三 

排 水 区 
           ９ 分流式  

六 会 第 一 排 水 区           １８ 分流式  

六 会 第 二 排 水 区           ２６ 分流式  

六 会 第 三 排 水 区           ３９ 分流式  

稲 荷 排 水 区           ７２ 分流式  

一 色 川 第 一 

排 水 区 
         １３４ 分流式  

一 色 川 第 二 

排 水 区 
          ２０ 分流式  
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排水区の名称 面     積（単位ヘクタール） 摘  要 
 

東
部
処
理
区 

一 色 川 第 三 

排 水 区 
   ４９ 分流式  

近 藤 山 排 水 区           ３２ 分流式  

桐 原 排 水 区           ４８ 分流式  

不 動 前 排 水 区 ７１ 分流式  

不 動 川 第 一 

排 水 区 
           ６２ 分流式  

不 動 川 第 二 

排 水 区 
          ４１ 分流式  

土 橋 排 水 区 １４ 分流式  

円 行 第 一 排 水 区    １４ 分流式  

円 行 第 二 排 水 区    ３４ 分流式  

山 野 神 排 水 区          １７０ 分流式  

唐 池 排 水 区           ４５ 分流式  

石 名 坂 排 水 区           ３９ 分流式  

本 入 排 水 区           ３５ 分流式  

白 旗 川 排 水 区           ８２ 分流式  

持 瀬 排 水 区            ４ 分流式  

大 和 市 へ             ７ 分流式  

大 六 天 排 水 区    ２３ 分流式  

計        ２，５０４   
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(第２表の１) 

吐   口   調   書 

処理区 

の名称 

主要な吐

口の種類 

主要な吐

口の番号

又は名称 

主要な吐口の位置 

計画 

放流量 

（m3/秒） 

放流先の 

名  称 

摘 要 

（計画高水量等） 

南 

部 

処 

理 

区 

処理施設 
辻堂南部 

１ 

藤沢市辻堂西海岸３丁目 

３番地１号 

辻堂浄化センター先 

5.172 相模湾 H.W.L T.P+0.95m 

ポ ン プ 

施 設 

藤沢北部 

１ 

藤沢市藤沢２丁目６－４番地先 

（御殿辺ポンプ場） 
1.710 

２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+9.07m 

ポ ン プ 

施 設 

鵠沼東部 

４ 

藤沢市鵠沼藤が谷２丁目 

１－１８番地先 

（藤が谷ポンプ場） 

3.446 
２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+4.95m 

ポ ン プ 

施 設 

浜 見 山 

５ 

藤沢市鵠沼海岸４丁目４番地 

(鵠沼南部ポンプ場) 
8.751 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+2.55m 

合 流 式 

雨水吐室 

辻堂南部 

３ 

藤沢市辻堂西海岸３丁目 

３番地先 
11.570 相模湾 

H.W.L T.P+0.95m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

西    浜 

２ 

藤沢市片瀬海岸３丁目 

７－２４番地先 
0.612 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+3.43m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

西    浜 

３ 

藤沢市片瀬海岸２丁目 

１－１２番地先 
0.824 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+2.18m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

鵠沼南部 

１ 
藤沢市片瀬海岸１丁目１３番地先 0.562 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+1.45m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

藤沢北部 

２ 
藤沢市藤沢１丁目８－２番地先 1.514 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+8.48m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

藤沢東部 

１ 
藤沢市藤沢字大道東２２１番地先 2.056 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+7.75m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

藤沢東部 

２ 
藤沢市朝日町１４－１３番地先 1.321 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+7.01m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

藤沢東部 

３ 
藤沢市朝日町３番地先 0.523 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+6.61m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

鵠沼東部 

１ 
藤沢市鵠沼東８－３番地先 12.508 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+5.66m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 
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吐   口   調   書 

処理区 

の名称 

主要な吐

口の種類 

主要な吐

口の番号

又は名称 

主要な吐口の位置 

計画 

放流量 

（m3/秒） 

放流先の 

名  称 

摘 要 

（計画高水量等） 

南 

部 

処 

理 

区 

合 流 式 

雨水吐室 

鵠沼東部 

２ 

藤沢市鵠沼藤が谷１丁目 

１－５番地先 
11.111 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+5.42m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

鵠沼東部 

３ 

藤沢市鵠沼藤が谷２丁目 

９－５番地先 
2.387 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+4.41m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

片  瀬 

１ 

藤沢市片瀬２丁目 

１－１２番地先 
0.423 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+4.46m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

片  瀬 

２ 

藤沢市片瀬５丁目 

５－１番地先 
0.860 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+4.41m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

片  瀬 

３ 

藤沢市片瀬４丁目 

４－１９番地先 
0.424 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+3.41m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

片  瀬 

４ 

藤沢市片瀬４丁目 

６－３番地先 
0.507 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+3.05m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

片  瀬 

５ 

藤沢市片瀬４丁目 

１８－１２番地先 
0.818 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+2.61m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

片  瀬 

６ 

藤沢市片瀬海岸１丁目 

９－８番地先 
1.645 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+2.18m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

西   浜 

１ 

藤沢市鵠沼松が岡１丁目 

７－１９番地先 
1.681 

２級河川 

境    川 

H.W.L T.P+3.68m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

鵠沼南部 

２ 

藤沢市鵠沼海岸２丁目１２－１０

番地先 
1.575 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+2.55m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

藤沢西部 

１ 

藤沢市鵠沼神明４丁目 

１０－１５番地先 
1.095 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+6.07m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

藤沢西部 

２ 

藤沢市鵠沼神明３丁目 

７－６番地先 
2.021 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+5.60m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

藤沢西部 

３ 

藤沢市本鵠沼５丁目 

７－２０番地先 
1.719 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+5.15m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

鵠沼西部 

１ 

藤沢市本鵠沼５丁目 

１４－２番地先 
1.134 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P.+5.02m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

鵠沼西部 

２ 

藤沢市本鵠沼４丁目 

４－２０番地先 
2.085 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+4.67m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

鵠沼西部 

３ 

藤沢市鵠沼海岸６丁目 

６－２番地先 
1.830 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+4.14m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 
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吐   口   調   書 

処理区 

の名称 

主要な吐

口の種類 

主要な吐

口の番号

又は名称 

主要な吐口の位置 

計画 

放流量 

（m3/秒） 

放流先の 

名  称 

摘 要 

（計画高水量等） 

南
部
処
理
区 

合 流 式 

雨水吐室 

鵠沼西部 

４ 

藤沢市鵠沼海岸６丁目 

１２番地先 
1.952 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+3.46m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

鵠沼西部 

５ 

藤沢市鵠沼海岸５丁目 

５番地先 
0.764 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+3.19m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

羽    鳥 

１ 

藤沢市城南３丁目 

６－１９番地先 

 

1.018 
２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+6.77m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

羽    鳥 

２ 

藤沢市城南３丁目 

６－２番地先 
2.218 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+6.48m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

羽    鳥 

３ 

藤沢市羽鳥５丁目 

９－３５番地先 
3.451 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+5.75m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

辻堂北部 

１ 

藤沢市辻堂新町４丁目 

２－２２番地先 
3.842 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+5.28m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

大 荒 久 

１ 

藤沢市辻堂元町６丁目 

６－１番地先 
2.742 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+4.82m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

浜 見 山 

１ 

藤沢市辻堂太平台１丁目 

１２－１６番地先 
0.854 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+4.14m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

浜 見 山 

２ 

藤沢市辻堂東海岸２丁目 

１７－３番地先 
1.818 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+3.46m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

浜 見 山 

３ 

藤沢市鵠沼海岸４丁目 

９－１番地先 
1.858 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+3.01m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

合 流 式 

雨水吐室 

浜 見 山 

４ 

藤沢市鵠沼海岸４丁目 

７－３４番地先 
1.464 

２級河川 

引 地 川 

H.W.L T.P+2.90m 

雨水吐きｽｸﾘｰﾝ等 

東部 

処理区 
処理施設 

大清水 

１ 

藤沢市大鋸１５００番地先 

（大清水浄化センター） 
1.083 

２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+9.73m 
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(第２表の２) 

吐   口   調   書 

排水区 

の名称 

主要な吐

口の種類 

主要な吐

口の番号

又は名称 

主要な吐口の位置 

計画 

放流量 

（m3/秒） 

放流先の 

名  称 

摘 要 

（計画高水量等） 

片  瀬 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

片  瀬 

７ 

藤沢市片瀬２丁目 

１－９番地先 
4.281 

２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+4.95m 

大   庭 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

大  庭 

１ 

藤沢市石川字五反田 

５１６番地先 
7.607 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+9.02m 

分 流 式 

雨 水 渠 

大  庭 

２ 

藤沢市大庭字門先 

７１４０番地先 
4.474 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+8.18m 

分 流 式 

雨 水 渠 

大  庭 

３ 

藤沢市遠藤字永山 

１６７０番地先 
12.340 小 糸 川 H.W.L T.P+22.20m 

分 流 式 

雨 水 渠 

大  庭 

４ 

藤沢市遠藤字滝ノ沢 

６９０番地先 
4.352 小 糸 川 H.W.L T.P+19.30m 

分 流 式 

雨 水 渠 

大  庭 

５ 

藤沢市大庭字小糸 

５２４２番地先 
12.361 小 糸 川 H.W.L T.P+10.90m 

分 流 式 

雨 水 渠 

大  庭 

６ 

藤沢市大庭字築山 

２０４１番地先 
7.259 小 糸 川 H.W.L T.P+9.10m 

分 流 式 

雨 水 渠 

大  庭 

７ 

藤沢市遠藤字滝ノ沢 

６４０番地先 
4.047 小 糸 川 H.W.L T.P+19.30m 

分 流 式 

雨 水 渠 

大  庭 

８ 

藤沢市大庭 

５５７７番地先 
3.639 小 糸 川 H.W.L T.P+16.50m 

分 流 式 

雨 水 渠 

大  庭 

９ 

藤沢市石川 

２９８番地先 
3.411 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+9.76m 

分 流 式 

雨 水 渠 

大  庭 

１０ 

藤沢市稲荷 

４１７番地先 
2.443 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+7.01m 

分 流 式 

雨 水 渠 

大  庭 

１１ 

藤沢市遠藤字永山 

１６７０番地先 
2.621 小 糸 川 H.W.L T.P+22.20m 

宮 前 

排水区 

ポ ン プ 

施 設 

宮 前 

１９ 

藤沢市弥勒寺１丁目４番

地先 

（村岡ポンプ場） 

14.365 
２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+6.61m 

伊勢山辺

第   四 

排 水 区 

ポ ン プ 

施 設 

伊勢山辺 
第    四 

４ 

藤沢市藤沢２丁目６-４番

地先 

(御殿辺(東部用)ﾎﾟﾝﾌﾟ場) 

2.668 
２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+9.07m 
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吐   口   調   書 

排水区 

の名称 

主要な吐

口の種類 

主要な吐

口の番号

又は名称 

主要な吐口の位置 

計画 

放流量 

（m3/秒） 

放流先の 

名  称 

摘 要 

（計画高水量等） 

村   岡 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

村  岡 

２ 

藤沢市川名１丁目 

１２番地先 
5.734 

２級河川 

柏 尾 川 
H.W.L T.P+6.67m 

中 川 名 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

中 川 名 

３ 

藤沢市川名１丁目 

１０－２８番地先 
3.478 

２級河川 

柏 尾 川 
H.W.L T.P+6.78m 

小  塚 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

小  塚 

４ 

藤沢市宮前字裏河内 

１番地先 
4.127 

２級河川 

柏 尾 川 
H.W.L T.P+7.43m 

滝  川 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

滝  川 

１ 

藤沢市藤が岡３丁目 

９番地先 
4.875 滝川分水路 H.W.L T.P+18.40m 

分 流 式 

雨 水 渠 

滝  川 

２ 
藤沢市大鋸７４１番地先 2.923 

準用河川 

滝  川 
H.W.L T.P+18.40m 

弥 勒 寺 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

弥 勒 寺 

１ 

藤沢市大鋸１丁目 

２番地先 
12.361 

２級河川 

境  川 
H.W.L T.P+7.01m 

西富第一 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

西富第一 

３ 

藤沢市西富２丁目 

１４－２番地先 
3.101 

２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+8.85m 

俣野第一 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

俣野第一 

９ 

藤沢市西俣野字北窪 

１３９番地先 
3.654 

２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+15.10m 

今田第一 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

今田第一 

１１ 

藤沢市今田字広町 

５５９番地先 
6.077 

２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+17.62m 

高倉第一 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

高倉第一 

１３ 

藤沢市湘南台６丁目 

２０番地先 
6.539 

２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+21.31m 

下 高 倉 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

下 高 倉 

１４ 

藤沢市高倉字上河内 

１０９０番地先 
8.294 

２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+23.17m 

中   島 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

中   島 

１６ 

藤沢市高倉字諏訪ノ下 

１５１５番地先 
4.091 

２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+24.83m 

西富第二 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

西富第二 

２０ 

藤沢市大鋸小清水 

１４０６番地先 
6.185 

２級河川 

境    川 
H.W.L T.P+10.11m 

稲  荷 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

稲  荷 

１ 

藤沢市稲荷１丁目 

５－１９番地先 
9.795 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+6.78m 

六会第三 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

六会第三 

２ 

藤沢市石川字中河内 

３５７８番地先 
5.533 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+10.40m 

六会第二 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

六会第二 

５ 

藤沢市石川字岡田屋敷 

３４０７番地先 
3.977 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+11.47m 

 

  

13



吐   口   調   書 

排水区 

の名称 

主要な吐

口の種類 

主要な吐

口の番号

又は名称 

主要な吐口の位置 

計画 

放流量 

（m3/秒） 

放流先の 

名  称 

摘 要 

（計画高水量等） 

桐 ケ 谷 
第  一 
排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

桐 ケ 谷 
第  一 

８ 

藤沢市円行字馬渡 

１１６３番地先 
4.547 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+16.11m 

土棚第三 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

土棚第三 

９ 

藤沢市円行字上河内 

２００３番地先 
11.784 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+18.74m 

亀 井 野 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

亀 井 野 

１０ 

藤沢市湘南台４丁目 

１０－２５番地先 
 9.970 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+18.74m 

土棚第二 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

土棚第二 

１１ 
藤沢市下土棚１５８８番地先 2.965 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+19.32m 

新 屋 敷 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

新 屋 敷 

１２ 

藤沢市湘南台４丁目 

３４－７番地先 
6.780 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+20.38m 

土棚第一 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

土棚第一 

１４ 

藤沢市下土棚字諏訪ノ棚 

１７８６番地先 
3.754 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+22.12m 

下 土 棚 
第  一 
排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

下 土 棚 
第  一 

１５ 

藤沢市下土棚字奥田 

６４８番地先 
3.456 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+23.42m 

長  後 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

長  後 

１７ 

藤沢市長後字下分 

６１７番地先 
5.204 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+25.63m 

上 谷 台 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

上 谷 台 

１９ 
藤沢市下分４０番地先 3.505 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+24.43m 

山 王 添 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

山 王 添 

２０ 
藤沢市長後中２７５番地先 1.921 

２級河川 

引 地 川 
H.W.L T.P+25.50m 

円行第二 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

円行第二 

１ 

藤沢市亀井野字不動前 

５４７番地先 
3.810 

準用河川 

不 動 川 
H.W.L T.P+18.19m 

不 動 川 
第    一 
排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

不 動 川 
第    一 

３ 

藤沢市亀井野字不動前 

５９７番地先 
8.184 

準用河川 

不 動 川 
H.W.L T.P+24.37m 

不 動 前 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

不 動 前 

４ 

藤沢市亀井野字不動前 

６２８番地先 
8.969 

準用河川 

不 動 川 
H.W.L T.P+24.12m 

本  入 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

本  入 

１ 
藤沢市花の木１２－３番地先 4.919 

準用河川 

白 旗 川 
H.W.L T.P+10.22m 

石 名 坂 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

石 名 坂 

２ 

藤沢市本藤沢１丁目 

１２－１０番地先 
5.743 

準用河川 

白 旗 川 
H.W.L T.P+10.43m 

唐  池 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

唐  池 

３ 

藤沢市善行坂１丁目 

３－６番地先 
5.614 

準用河川 

白 旗 川 
H.W.L T.P+16.00m 
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吐   口   調   書 

排水区 

の名称 

主要な吐

口の種類 

主要な吐

口の番号

又は名称 

主要な吐口の位置 

計画 

放流量 

（m3/秒） 

放流先の 

名  称 

摘 要 

（計画高水量等） 

山 野 神 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

山 野 神 

４ 

藤沢市善行１丁目 

１４－１５番地先 
24.601 

準用河川 

白 旗 川 
H.W.L T.P+18.31m 

桐  原 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

桐  原 

１ 

藤沢市石川字和泉原 

２６２９番地先 
6.176 

準用河川 

一 色 川 
H.W.L T.P+18.35m 

近 藤 山 

排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

近 藤 山 

２ 

藤沢市石川字大山 

１９９２番地先 
4.095 

準用河川 

一 色 川 
H.W.L T.P+23.75m 

一 色 川 
第    一 
排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

一 色 川 
第    一 

３ 

藤沢市石川字大山 

１９６６番地先 
25.967 

準用河川 

一 色 川 
H.W.L T.P+24.24m 

不 動 川 
第    二 
排 水 区 

分 流 式 

雨 水 渠 

不 動 川 
第    二 

５ 

藤沢市亀井野字不動前 

７５０－１番地先 
3.371 

準用河川 

不 動 川 
H.W.L T.P+19.22m 
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(第３表の１) 

管 渠 調 書 （合流及び分流汚水）  

処理区 

の名称 

主要な管渠の内のり寸法 

（単位：ミリメートル） 
延  長 

（単位：メートル） 点検箇所の数 摘 要  

南部処理区 

○200～○2400 61,360 10箇所 

方法：マンホー

ルから管内目視

または管口テレ

ビカメラを用い

る方法 

頻度：５年に1

回以上 

 

□1000×1200 

～□4100×1500 
530  

  

Ｕ5000×1493 

～Ｕ9400×1860 
70  

  

計 61,960 10箇所  
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管 渠 調 書 （分流汚水）  

処理区 

の名称 

主要な管渠の内のり寸法 

（単位：ミリメートル） 
延  長 

（単位：メートル） 点検箇所の数 摘 要 
 

東部処理区 ○100～○2000 54,510 9箇所 

方法：マンホー

ルから管内目視

または管口テレ

ビカメラを用い

る方法 

頻度：５年に1回

以上 
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(第３表の２) 

管 渠 調 書 （分流雨水） 

排水区 

の名称 

主要な管渠の内のり寸法 

(単位：ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

延長 

（単位：ﾒｰﾄﾙ） 
点検箇所の数 摘  要 

片瀬排水区 ○ 1100～○1650 600   

大庭排水区 

○ 700～○2200 4,380   

Ｕ 

～Ｕ 

700×700 

1350×1200 
690   

□ 

～□ 

2000×2000 

3800×2660 
3,470   

小    計 8,540   

中川名 
排水区 

○ 1800 370   

□ 1800×1800 20   

小    計 390 
 

 

小塚排水区 

○ 1100～2000 630   

□ 2000×2000 10   

小    計 640 
 

 

村岡排水区 

○ 2000～○2200 1,050   

□ 1850×2200 10   

小    計 1,060 
 

 

宮前排水区 ○ 2000～○3250 2,400   

弥勒寺 
排水区 ○ 1200～○3000 2,970   

滝川排水区 

○ 1500～○2000 850   

□ 2500×2500 20   

小    計 870 
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管 渠 調 書 （分流雨水） 

排水区 

の名称 

主要な管渠の内のり寸法 

(単位：ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

延長 

（単位：ﾒｰﾄﾙ） 
点検箇所の数 摘  要 

西富第一 

排水区 
○ 1800 40   

西富第二 

排水区 
○ 1800～○2200 520   

中島排水区 ○ 1500 100   

下高倉 
排水区 

○ 1500 310   

□ 

～□ 

1800×1800 

2000×2000 
390   

小    計 700 
 

 

高倉第一 
排水区 

○ 2000 340   

□ 2250×2500 320   

小    計 660 
 

 

今田第一 
排水区 

○ 1800～○2000 170   

□ 2000×2000 410   

小    計 580 
 

 

俣野第一 
排水区 ○ 1800 20   

長後排水区 

○ 1800 130   

□ 

～□ 

1200×1500 

1700×1700 
470   

小    計 600 
 

 

上谷台排水区 ○ 1500～○1650 860   

下土棚第一 
排水区 

○ 1800 110   

□ 1600×1600 110   

小    計 220 
 

 

 

19



管 渠 調 書 （分流雨水） 

排水区 

の名称 

主要な管渠の内のり寸法 

(単位：ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

延長 

（単位：ﾒｰﾄﾙ） 
点検箇所の数 摘  要 

新屋敷 

排水区 

□ 1650～2000 550   

□ 1800×1800 130   

小    計 680 
 

 

土棚第一 
排水区 ○ 1650 30   

土棚第二 
排水区 ○ 1500 240   

土棚第三 
排水区 

○ 2000 330   

□ 

～□ 

2500×2000 

2700×2700 
230   

小    計 560 
 

 

亀井野排水区 ○ 1500～2400 1,010   

桐ヶ谷第一 

排水区 
○ 1650～1800 280   

六会第二 

排水区 
○ 1500～1650 200   

六会第三 
排水区 ○ 1500～2000 420   

稲荷排水区 

○ 1800～2000 520   

□ 2200×2200 150   

小    計 670 
 

 

稲荷排水区 ○ 1350～1600 500   

桐原排水区 
□ 

～□ 

1500×1500 

1900×1900 
280   

一色川第一 
排水区 

○ 1500 440   

□ 

～□ 

2200×1760 

3200×3200 
1,920   

小    計 2,360   
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管 渠 調 書 （分流雨水） 

排水区 

の名称 

主要な管渠の内のり寸法 

(単位：ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

延長 

（単位：ﾒｰﾄﾙ） 
点検箇所の数 摘  要 

不動前 

排水区 

○ 1500～○2000 600   

□ 2000×2000 130   

小    計 730   

不動川第一 
排水区 

○ 1650～○2000 200   

□ 2000×2000 560   

小    計 760   

不動川第二 
排水区 ○ 1650 70   

円行第二 
排水区 ○ 1350～○1500 460   

山野神排水区 

○ 1650～○1800 250   

□ 

～□ 

1800×1500 

3500×2600 
1,680   

小    計 1,930 
 

 

唐池排水区 

○ 2000 440   

□ 

～□ 

1950×1950 

2100×2100 
480   

小    計 920 
 

 

石名坂排水区 

○ 1650 10   

□ 1600×1600 90   

小    計 100 
 

 

本入排水区 

○ 1800 330   

小    計 330 
 

 

大六天排水区 ○ 1500～○1800 440   

山王添排水区 ○ 1350 20   
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(第４表) 

処  理  施  設  調  書  

 

終末 

処理場等 

の名称 

位 置 

敷 地 

面 積 

（単位： 

ｱｰﾙ） 

計 画 

放 流 

水 質 

処 理 

方 法 

処 理 能 力 

計画処理

人口（人） 
摘    要 

 

晴天日最大 

(単位：ｍ3) 

雨天日最大 

(単位：ｍ3) 
 

辻堂浄化 

センター 

藤沢市 

辻堂 

西海岸 

３丁目 

３番１号 

924 

ＢＯＤ 

15㎎/l 

 

標準活性 

汚 泥 法 
123,900 434,100 

205,350 

 

区域外 

  3,900 

 
計画下水量（日最大） 
      123,900m3／日 
 
全体計画処理能力 

（日最大） 
      123,100m3／日 
 
流入水質 
ＢＯＤ..230mg／l 
ＳＳ....200mg／l 
 
処理水質 
ＢＯＤ.. 15㎎／l 
ＳＳ.... 40㎎／l 

 

大清水 

浄化 

センター 

藤沢市 

大鋸 

1,500番

地 

1,675 

ＢＯＤ 

15㎎/l 

 

標準活性 

汚 泥 法 
93,600 － 

183,610 

183,630 

 
計画下水量（日最大）

93,600m3／日 
 
全体計画処理能力 

（日最大） 
     107,100m3／日 
 
流入水質 
ＢＯＤ..220mg／l 
ＳＳ....190mg／l 
 
処理水質 
ＢＯＤ.. 15㎎／l 
ＳＳ.... 40㎎／l 
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終末処理場等の敷地内の主要な施設 
 

終末 

処理場等 

の名称 

主要な施設の

名称 
個 数 構   造 能     力 摘 要 

 

 

辻堂浄化 

センター 

流 入 管 渠 １ 式 鉄筋コンクリート造り 流量    約   5.2ｍ3／秒 ３／３ 
 

 

沈 砂 池 ２ 池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約  700ｍ3／ｍ2･日 ２／２ 
 

 

主 ポ ン プ ５ 台 汚水ポンプ       約   120ｍ3／分 
５／５ 

(内1台予備) 

 

 

最 初 沈 殿 池 

１４池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約  30ｍ3／ｍ2･日 

 

３０／３０ 

 

 

１０池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約  40ｍ3／ｍ2･日 
 

 

６池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約  40ｍ3／ｍ2･日 
 

 

反 応 タ ン ク 

１４池 鉄筋コンクリート造り ＨＲＴ   約    7時間 

３０／３０ 

 

 

１０池 鉄筋コンクリート造り ＨＲＴ   約    8時間 
 

 

６池 鉄筋コンクリート造り ＨＲＴ   約    8時間  

送 風 機 １０台        約  1,300ｍ3／分 
１０／１０ 
 (内3台予備) 

 

最 終 沈 殿 池 

１４池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約  20ｍ3／ｍ2･日 

３０／３０ 

 

１０池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約  20ｍ3／ｍ2･日  

６池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約  20ｍ3／ｍ2･日  

塩 素 混 和 池 

３ 池 鉄筋コンクリート造り 接触時間  約     86 分 

３／３ 

 

  接触時間  約     33 分  

  接触時間  約     21 分  

放 流 渠 １ 式 鉄筋コンクリート造り 流量    約   5.2ｍ3／秒 １／１  

濃 縮 汚 泥 

設 備 
４ 池 

重力式 

鉄筋コンクリート造り 
固形物負荷 約  89㎏／ｍ2･日 ４／４ 

 

汚 泥 脱 水 

設 備 
６ 台 機械式 固形物量  約      24t／日 ６／６ 

 

汚 泥 焼 却 

設 備 
３ 基 流動焼却炉             約    190t／日 ３／３ 

 

特 高 受 

変 電 棟 
１ 棟  特高受変電設備 １／１ 

 

管 理 棟 １ 棟 鉄筋コンクリート造り 沈砂池ポンプ室、受変電室 １／１  
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終末 

処理場等 

の名称 

主要な施設の

名称 
個 数 構   造 能     力 摘 要 

 

 

辻堂浄化 

センター 

中 央 監 視 棟 １ 棟 鉄筋コンクリート造り 中央操作室、受変電室 １／１ 
 

汚 泥 処 理 棟 １ 棟 鉄筋コンクリート造り 電気室 １／１ 
 

 

脱 水 機 棟 １ 棟 鉄筋コンクリート造り 脱水機室、操作室 １／１ 
 

 

焼 却 炉 棟 ２ 棟 
鉄筋コンクリート造り 

鉄 骨 造 り 
焼却炉室 ２／２ 

 

 

ブ ロ ワ ー 棟 １ 棟 鉄筋コンクリート造り ブロワー室 １／１ 
 

発 電 機 棟 １ 棟 鉄筋コンクリート造り 発電気室 １／１ 
 

塩素混和池棟 ２ 棟 鉄筋コンクリート造り 塩素滅菌機室 ２／２ 
 

水 処 理 覆 蓋 ４ 棟 鉄筋コンクリート造り 
最初沈殿池、反応タンク、 

ブロワー室、電気室 
１／１ 

 

 

分 配 棟 １ 棟 鉄筋コンクリート造り 分配槽 １／１  

沈 砂 洗 浄 棟 １ 棟 鉄 骨 造 沈砂洗浄室 １／１  

そ の 他 の 

施 設 
３ 棟  

水処理用水棟、汚泥処理用水棟、 

ケーキ貯留棟 
  

雨 水 滞 水 池 １ 式 鉄筋コンクリート造  １／１  

汚 泥 電 気 棟 １ 棟 鉄 骨 造 り 汚泥処理電気室 １／１  

自家発電設備 ２ 台  発電容量 約2,500kVA ２／２  

管 理 棟 １ 棟 鉄骨コンクリート造 事務室、水質試験室 １／１  

以 下 余 白      
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終末 

処理場等 

の名称 

主要な施設の

名称 
個 数 構   造 能     力 

 

摘 要 

 

 

大清水 

浄 化 

センター 

流 入 管 渠 １ 式 鉄筋コンクリート造り 流量    約   1.7ｍ3／秒  
 

 

沈 砂 池 ３ 池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約1,800ｍ3／ｍ2･日 
３／３ 

(内1池予備） 
 

主 ポ ン プ ５ 台 汚水ポンプ       約   140ｍ3／分 
５／５ 

(内1台予備) 
 

最 初 沈 殿 池 

８ 池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約  40ｍ3／ｍ2･日 

１２／１６ 

 

 

４ 池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約  50ｍ3／ｍ2･日 
 

 

反 応 タ ン ク 

８ 池 鉄筋コンクリート造り ＨＲＴ   約     6時間 

１２／１６ 

 

 

４ 池 鉄筋コンクリート造り ＨＲＴ   約     7時間 
 

 

送 風 機 ６ 台  風量    約  420Ｎｍ3／分 
６／６ 

(内1台予備) 
 

最 終 沈 殿 池 

８ 池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約  30ｍ3／ｍ2･日 

１２／１６ 

 

４ 池 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約  20ｍ3／ｍ2･日  

塩 素 混 和 池 １ 池 鉄筋コンクリート造り 接触時間  約       16 分 １／１  

放 流 渠 １ 式 鉄筋コンクリート造り 流量    約   1.7ｍ3／秒 １／１  

汚 泥 濃 縮 

設 備 

２ 池 重力式、 

鉄筋コンクリート造り 

機械式 

固形物負荷 約  70㎏／ｍ2･日 ２／２  

３ 台       約   40ｍ3／時 
３／３ 

(内1台予備) 
 

汚 泥 脱 水 

設 備 
６ 台 機械式 固形物量  約    17t／日 ６／７  

管 理 棟 １  棟 鉄筋コンクリート造り 
沈砂池ポンプ室、中央操作室、 

電気室、事務室、水質試験室 
１／１  

脱 水 機 棟 １  棟 鉄筋コンクリート造り 
脱水機室、電気室、 

汚泥貯留タンク 
１／１  

特 高 変 電 棟 １  棟 鉄筋コンクリート造り 特高変電室 １／１  

自 家 発 

電 機 棟 
１  棟 鉄筋コンクリート造り 自家発電機室 １／１  
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終末 

処理場等 

の名称 

主要な施設の

名称 
個 数 構   造 能     力 

 

摘 要 

 

 

大清水 

浄 化 

センター 

水 処 理 覆 蓋 ２  棟 鉄筋コンクリート造り 

最初沈殿池、反応タンク、 

最終沈殿池、送風機室、ろ過機室、 

電気室、脱臭気室 

１２／１６ 

 

塩素混和池棟 １  棟 鉄筋コンクリート造り 塩素滅菌機室 １／１  

汚 泥 濃 縮 棟 １ 棟 鉄筋コンクリート造り 
汚泥濃縮タンク、濃縮機室、 

機械濃縮設備電気室 
３／３  

自家発電設備 １ 台  発電容量 約1,500kVA １／１ 
 

 

以下余白     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

     
 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

26



(第５表の１) (汚水、合流) 

ポンプ施設調書 

処
理
区
の
名
称 

ポンプ 

施  設 

の名称 

 処 理 区 

      の 名 称      

 排 水 区 

ポンプ施設の位置 

敷地 

面積 

（単

位：ｱｰﾙ） 

１分間の揚水量 

(単位：ｍ3) 
摘 要 

晴天時 

最 大 

雨天時 

最 大 

南

部

処

理

区 

御 殿 辺 

ポ ン プ 場 
藤沢北部排水区（合流） 

藤沢市藤沢２丁目 

６番地４号 
35 2.26 6.79 中 継 

藤 が 谷 

ポ ン プ 場 

藤沢北部、藤沢東部、鵠沼

東部各排水区（合流）、片

瀬処理系統 

藤沢市鵠沼藤が谷 

２丁目１番地１８号 
28 21.91 59.76 中 継 

下藤が谷ポ

ン プ 場 

藤沢北部、藤沢東部、鵠沼

東部、片瀬（第2分区）、西

浜各排水区（合流）、片瀬

処理系統 

藤沢市片瀬海岸 

３丁目７番地２２号 
14 27.76 77.31 中 継 

西 浜 

ポ ン プ 場 
西浜排水区（合流） 

藤沢市片瀬海岸 

２丁目７番地６号 
5 1.90 5.70 中 継 

洲 鼻 

ポ ン プ 場 

片瀬（第1分区）、鵠沼南部

各排水区（合流） 

藤沢市片瀬海岸 

１丁目１３番地 

１０号 

10 5.67 16.99 中 継 

江の島(西) 

ポ ン プ 場 
江の島処理系統 

藤沢市江の島２丁目 

５番地２号 
1 0.01  中 継 

江の島(中) 

ポ ン プ 場 
江の島処理系統 

藤沢市江の島２丁目 

６番地１号 
0.7 0.10 

 

 

 

 

中 継 

江の島(東) 

ポ ン プ 場 
江の島処理系統 

藤沢市江の島１丁目 

６番地２１号 
0.5 3.36 

 

 

 

中 継 

浜 見 山 

ポ ン プ 場 

藤沢北部、藤沢東部、 

鵠沼東部、片瀬、西浜、 

江の島、藤沢西部、 

鵠沼西部、鵠沼南部、羽鳥、 

辻堂北部、大荒久、浜見山

各排水区（合流） 

藤沢市鵠沼海岸４丁

目１７番地２８号 
40 90.29 228.00 中 継 

大 庭 

ポ ン プ 場 
大庭処理系統 

藤沢市大庭字根下 

１６４２番地 
29 29.02 

 

 

 

中 継 
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処
理
区
の
名
称 

ポンプ 

施  設 

の名称 

 処 理 区 

      の 名 称      

 排 水 区 

ポンプ施設の位置 

敷地 

面積 

（単

位：ｱｰﾙ） 

１分間の揚水量 

(単位：ｍ3) 

摘 要 
晴天時 

最 大 

雨天時 

最 大 

東

部

処

理

区 

村 岡 

ポ ン プ 場 
村岡処理系統 

藤沢市弥勒寺１丁目 

４番地１号 
44 17.11 

 

 

 

中 継 

石 川 

ポ ン プ 場 

引地川北部、引地川中部、 

不動川、円行、 

一色川各処理系統 

藤沢市石川字中河内 

４２４４番地 
26 48.93  中 継 

稲 荷 

ポ ン プ 場 
引地川南部処理系統 

藤沢市稲荷字中郷 

１－５ 
2 0.75  中 継 

今 田 

ポ ン プ 場 

境川北部、 

境川中部各処理系統 

藤沢市今田字古道地

内 
18 8.49  中 継 
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ポンプ施設の敷地内の主要な施設 

処理 
区の 
名称 

ポンプ 

施  設 

の名称 

主要な施設 

の 名 称 
数 構     造 能   力 摘 要 

南
部
処
理
区 

御 殿 辺 

ポンプ場 

沈 砂 池 １ 池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 400ｍ3／ｍ2・日 
 

汚水ポンプ ３ 台 立軸斜流ポンプ 約  3.7ｍ3／分／台 内1台予備 

上 屋 １ 棟    

電 気 設 備 １ 式    

非 常 用 

発電機設備 

 

１ 台 

 

   

藤 が 谷 

ポンプ場 

沈 砂 池 ２ 池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 2,400ｍ3／ｍ2・日 
 

汚水ポンプ 
１ 台 

４ 台 
立軸斜流ポンプ 

約  7.5ｍ3／分／台 

約 20.3ｍ3／分／台 

 

内1台予備 

上 屋 １ 棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １ 式    

非 常 用 

発電機設備 

 

１ 台 

 

   

下藤が谷 

ポンプ場 

沈 砂 池 

２ 池 

 

 

２ 池 

 

鉄筋コンクリート造り 

水面積負荷 

約 2,100ｍ3／ｍ2・日 

水面積負荷 

約 2,400ｍ3／ｍ2・日 

 

ポ ン プ 

１ 台 

１ 台 

２ 台 

１ 台 

１ 台 

立軸渦巻斜流ポンプ 

約  2.6ｍ3／分／台 

約   6.4ｍ3／分／台 

約  12.2ｍ3／分／台 

約  24.4ｍ3／分／台 

約  38.4ｍ3／分／台 

予備 

上   屋 １ 棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １ 式    

非 常 用 

発電機設備 

 

１ 台 
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処理 
区の 
名称 

ポンプ 

施  設 

の名称 

主要な施設 

の 名 称 
数 構     造 能   力 摘 要 

南

部

処

理

区 

江 の 島 

( 中 ) 

ポンプ場 

汚 水 ポ ン プ ２ 台 水中汚水ポンプ 約  0.8ｍ3／分／台 内1台予備 

上    屋 １ 棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １ 式    

江 の 島 

( 東 ) 

ポンプ場 

汚 水 ポ ン プ ３ 台 水中汚水ポンプ 約 1.90ｍ3／分／台 内1台予備 

上    屋 １ 棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １  式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 

 

１ 台 

 

   

西 浜 

ポンプ場 

沈  砂  池 ２ 池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 2,100ｍ3／ｍ2・日 
内1池予備 

汚 水 ポ ン プ ４ 台 水中汚水ポンプ 約  2.5ｍ3／分／台 内1台予備 

上    屋 １ 棟 鉄筋コンクリート造り 
 

 
 

電 気 設 備 １ 式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 

 

１ 台 

 

   

洲  鼻 

ポンプ場 

沈  砂  池 ２ 池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 1,500ｍ3／ｍ2・日 
 

汚 水 ポ ン プ 
２ 台 

１ 台 
水中ポンプ 

約   5.0ｍ3／分／台 

約  11.0ｍ3／分／台 
 

上    屋 １ 棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １ 式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 

 

１ 台 

 

   

江 の 島 

( 西 ) 

ポンプ場 

汚 水 ポ ン プ ２ 台 水中汚水ポンプ 約 0.80ｍ3／分／台 内1台予備 

上    屋 １  棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １ 式    
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処理 
区の 
名称 

ポンプ 

施  設 

の名称 

主要な施設 

の 名 称 
数 構     造 能   力 摘 要 

南

部

処

理 

区 

浜 見 山 

ポンプ場 

沈 砂 池 ３ 池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 2,300ｍ3／ｍ2・日 
 

汚 水 ポ ン プ 

１ 台 

立軸斜流ポンプ 

約 12.0ｍ3／分／台  

２ 台 約 30.0ｍ3／分／台  

２ 台 約 78.0ｍ3／分／台  

上 屋 １ 棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １ 式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 

 

１ 台 

 

   

大 庭 

ポンプ場 

沈 砂 池 ２ 池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 1,700ｍ3／ｍ2・日 
内1池予備 

汚 水 ポ ン プ ３ 台 斜流渦巻ポンプ 約 21.0ｍ3／分／台 内 1 台予備 

上 屋 １ 棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １ 式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 

 

１ 台 
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処理 
区の 
名称 

ポンプ 

施  設 

の名称 

主要な施設 

の 名 称 
数 構     造 能   力 摘 要 

東
部
処
理
区 

村 岡 

ポンプ場 

沈 砂 池 ２  池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 1,500ｍ3／ｍ2・日 
内1池予備 

汚 水 ポ ン プ ３  台 立軸斜流渦巻ポンプ 約  12.5ｍ3／分／台 内1台予備 

上 屋 １  棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １  式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 
１ 台    

石 川 

ポンプ場 

沈 砂 池 ２ 池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 2,200ｍ3／ｍ2・日 
 

汚 水 ポ ン プ 
１  台 

３  台 
立軸斜流渦巻ポンプ 

約  16.0ｍ3／分／台 

約  25.0ｍ3／分／台 

 

内1台予備 

上 屋 １  棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １  式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 
２ 台    

稲 荷 

ポンプ場 

砂 溜 り １ 式    

汚 水 ポ ン プ ２ 台 水中汚水ポンプ 約  0.9ｍ3／分／台 内1台予備 

上     屋 １ 棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １ 式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 

 

１ 台 

 

   

今 田 

ポンプ場 

沈 砂 池 ２ 池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 1,400ｍ3／ｍ2・日 
内1池予備 

汚 水 ポ ン プ 
２  台 

２  台 
立軸渦巻斜流ポンプ 

約   8.1ｍ3／分／台 

約   3.5ｍ3／分／台 

内1台予備 

 

上   屋 １  棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １  式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 
１  台    
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(第５表の２) (雨水) 

処
理
区
の
名
称 

ポンプ 

施  設 

の名称 

 処 理 区 

     の 名 称      

 排 水 区 

ポンプ施設の位置 

敷地 

面積 

（単

位：ｱｰﾙ） 

１分間の揚水量 

(単位：ｍ3) 
摘 要 

 

晴天時 

最 大 

雨天時 

最 大 

 

南
部
処
理
区 

鵠沼南部 

ポンプ場 

(日の出橋 

幹線系統) 

鵠沼南部排水区 
藤沢市鵠沼海岸４丁

目４番地先 
61  

30.16 

221.04 

中 継 

 

排 水 
 

御 殿 辺 

ポンプ場 
藤沢北部排水区 

藤沢市藤沢２丁目 

６番地４号 
35  102.90 排 水 

藤 が 谷 

ポンプ場 

藤沢北部、藤沢東部、 

鵠沼東部各排水区 

藤沢市鵠沼藤が谷 

２丁目１番地１８号 

 

28 

 

 174.19 排 水  

東

部

処

理

区 

村 岡 

ポンプ場 
宮前排水区 

藤沢市弥勒寺１丁目 

４番地１号 
44 

 

 

 

 

861.90 排 水 

 
御 殿 辺 

(東部処理区用)  

雨 水 

ポンプ場 

伊勢山辺第四排水区 
藤沢市藤沢２丁目 

６番地４号 
0  160.08 

排 水 
 

御殿辺 
ポンプ 
場内 
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処理 
区の 
名称 

ポンプ 

施  設 

の名称 

主要な施設 

の 名 称 
数 構     造 能   力 摘 要 

南
部
処
理
区 

鵠沼南部

ポンプ場 
(日の出橋

幹線系統) 

沈 砂 池 ４ 池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 3,600ｍ3／ｍ2・日 
 

ポ ン プ 
２ 台 立軸渦巻斜流ポンプ 約  18.6ｍ3／分／台  

２ 台 立軸斜流ポンプ 約 110.5ｍ3／分／台  

上 屋 １ 棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １ 式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 

 

１ 台 

 

   

御 殿 辺 

ポンプ場 

沈 砂 池 ２ 池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 2,900ｍ3／ｍ2・日 
 

雨 水 ポ ン プ 
１ 台 

１ 台 
立軸斜流ポンプ 

約 93.0ｍ3／分／台 

約 88.0ｍ3／分／台 
 

上 屋 １ 棟    

電 気 設 備 １ 式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 

 

１ 台 

 

   

藤 が 谷 

ポンプ場 

沈 砂 池 ２ 池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 3,100ｍ3／ｍ2・日 
 

雨 水 ポ ン プ 
２ 台 

１ 台 
立軸斜流ポンプ 

約 80.0ｍ3／分／台 

約 120.0ｍ3／分／台 
 

上 屋 １ 棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １ 式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 

 

１ 台 
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処理 
区の 
名称 

ポンプ 

施  設 

の名称 

主要な施設 

の 名 称 
数 構     造 能   力 摘 要 

東
部
処
理
区 

村 岡 

ポンプ場 

沈 砂 池 ３  池 鉄筋コンクリート造り 
水面積負荷 

約 9,200ｍ3／ｍ2・日 
 

雨 水 ポ ン プ 
１  台 

３  台 
立軸斜流ポンプ 

約 172.0ｍ3／分／台 

約 230.0ｍ3／分／台 
 

上 屋 １  棟 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １  式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 
１ 台    

御 殿 辺 

雨 水 

ポンプ場 

(東部処

理区用) 

雨 水 ポ ン プ ２  台 立軸斜流ポンプ 約 80.0ｍ3／分／台  

上    屋 １  式 鉄筋コンクリート造り   

電 気 設 備 １  式    

非 常 用 

発 電 機 設 備 
１  台    
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(第６表の１) 

貯留施設調書 

処理区の 

名称 

主要な貯留施設 

の名称 

主要な貯留施設 

の位置 

貯留能力 

(単位：ｍ３) 
摘  要 

南部処理区 

鵠沼東部１号 

貯留管 

藤沢市 

鵠沼藤が谷４丁目他 
6,010 

返送ポンプ施設一式 

公共用水域の水質保全 

及び浸水被害の防除のため 

鵠沼南部貯留管 
藤沢市 

鵠沼海岸２丁目他 
7,060 

鵠沼南部ポンプ場と併用 

公共用水域の水質保全 

及び浸水被害の防除のため 

辻堂南部貯留管 
藤沢市 

辻堂西海岸１丁目他 
5,050 

返送ポンプ施設一式 

公共用水域の水質保全 

及び浸水被害の防除のため 

羽鳥貯留管 
藤沢市 

羽鳥１丁目他 
8,730 

返送ポンプ施設一式 

公共用水域の水質保全 

及び浸水被害の防除のため 

藤沢西部貯留管 
藤沢市 

本町２丁目他 
7,580 

返送ポンプ施設一式 

公共用水域の水質保全 

及び浸水被害の防除のため 

  
合計 34,430 

 

 

 

(第６表の２) 

貯留施設調書 

排水区の 

名称 

主要な貯留施設 

の名称 

主要な貯留施設 

の位置 

貯留能力 

(単位：ｍ３) 
摘  要 

山野神 

排水区 
山野神雨水貯留管 

藤沢市 

善行２丁目他 
3,130 浸水被害の防除のため 

  
合計 3,130 
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9
3
,8

0
6

  
  

  
  

  
 

5
,3

5
2
,6

8
0

  
  
  

  
-

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
1
5
,3

2
4
,7

8
7

  
  

  
  

 

2
,7

6
1
,5

0
0

  
  

  
  

4
2
0
,5

0
0

  
  

  
  

  
 

7
4
0
,0

0
0

  
  

  
  

  
 

3
,9

2
2
,0

0
0

  
  

  
  

-
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

3
,7

4
3
,3

9
0

  
  

  
  

  
 

5
,5

1
3
,1

3
7

  
  
  

  
-

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
1
3
,1

7
8
,5

2
7

  
  

  
  

 

1
9
5
,3

4
4
,4

1
1

  
  

 
2
9
,4

2
1
,3

5
9

  
  

  
8
9
,9

6
0
,1

9
5

  
  

  
3
1
4
,7

2
5
,9

6
5

  
  

 
1
0
,4

2
3
,4

7
2

  
  

  
2
4
6
,8

8
3
,3

2
2

  
  

  
  

1
6
1
,1

2
2
,1

0
7

  
  

 
-

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
7
2
2
,7

3
1
,3

9
4

  
  

  
  

1
9
0
,3

0
1
,2

0
4

  
  

 
2
7
,6

8
4
,3

6
8

  
  

  
8
7
,4

2
5
,0

1
6

  
  

  
3
0
5
,4

1
0
,5

8
8

  
  

 
1
0
,4

2
3
,4

7
2

  
  

  
2
4
4
,3

1
1
,8

1
8

  
  

  
  

1
6
1
,5

3
1
,1

7
7

  
  

 
-

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
7
1
1
,2

5
3
,5

8
3

  
  

  
  

年
　

　
次

建
設

改
良

費
起

債
元

利
償

還
費

維
持

管
理

費
そ

の
他

合
計

令
和

1
年

令
和

2
年

平
成

3
0
年

ま
で

令
和

3
年

令
和

4
年

令
和

5
年

令
和

6
年

合
計
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財
政

計
画

（
財

源
の

部
）

（
単

位
：
千

円
）

　
ロ

　
財

源
の

部

建
設

改
良

費
維

持
管

理
費

及
び

起
債

元
利

償
還

費

国
費

　
　

起
債

他
会

計
繰

入
金

受
益

者
負

担
金

そ
の

他
計

下
水

道
使

用
料

他
会

計
繰

入
金

そ
の

他
計

9
0
,8

9
8
,5

9
4

 
1
3
7
,1

6
5
,9

9
4

 
3
8
,9

5
4
,5

4
3

 
4
,5

1
3
,7

0
7

 
1
3
,1

9
0
,7

1
8

 
2
8
4
,7

2
3
,5

5
6

 
1
5
6
,3

7
4
,6

7
5

 
1
8
9
,3

4
1
,3

7
1

 
2
,2

5
7
,5

7
3

 
3
4
7
,9

7
3
,6

1
9

 
6
3
2
,6

9
7
,1

7
5

 

9
0
,2

5
7
,1

2
5

 
1
3
6
,7

4
9
,8

8
7

 
3
9
,1

7
8
,4

1
3

 
4
,5

7
0
,7

3
9

 
1
3
,3

7
2
,8

7
4

 
2
8
4
,1

2
9
,0

3
8

 
1
5
6
,5

7
6
,5

2
8

 
1
8
8
,6

3
3
,2

7
2

 
2
,2

5
7
,5

7
3

 
3
4
7
,4

6
7
,3

7
3

 
6
3
1
,5

9
6
,4

1
1

 

1
,5

9
0
,4

4
5

  
  

2
,7

5
3
,0

6
4

  
  

 
2
1
7
,1

2
4

  
  
  

 
6
8
,5

9
7

  
  
  
  

 
2
5
,8

6
0

  
  

  
  

 
4
,6

5
5
,0

9
0

  
  

5
,7

6
9
,4

3
8

  
  

4
,9

3
2
,3

5
4

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  

  
  

  
 

1
0
,7

0
1
,7

9
2

  
 

1
5
,3

5
6
,8

8
2

  
 

9
1
4
,1

2
0

  
  
  

 
1
,1

7
8
,1

3
2

  
  

 
8
3
,1

5
1

  
  
  

  
 

6
8
,5

9
7

  
  
  
  

 
-

  
  

  
  

  
  

  
  

 
2
,2

4
4
,0

0
0

  
  

5
,7

7
6
,1

7
4

  
  

4
,6

9
4
,0

9
6

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  

  
  

  
 

1
0
,4

7
0
,2

7
0

  
 

1
2
,7

1
4
,2

7
0

  
 

1
,2

7
0
,6

9
9

  
  

3
,0

4
7
,9

6
1

  
  

 
2
2
9
,5

8
6

  
  
  

 
7
9
,8

8
4

  
  
  
  

 
1
3
,7

3
6

  
  

  
  

 
4
,6

4
1
,8

6
6

  
  

5
,8

0
1
,0

9
0

  
  

4
,6

2
6
,1

8
0

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  

  
  

  
 

1
0
,4

2
7
,2

7
0

  
 

1
5
,0

6
9
,1

3
6

  
 

1
,4

2
1
,3

4
0

  
  

1
,7

4
0
,8

1
4

  
  

 
1
6
0
,1

6
2

  
  
  

 
7
9
,8

8
4

  
  
  
  

 
-

  
  

  
  

  
  

  
  

 
3
,4

0
2
,2

0
0

  
  

5
,8

0
4
,5

6
6

  
  

4
,4

4
8
,9

5
7

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  

  
  

  
 

1
0
,2

5
3
,5

2
3

  
 

1
3
,6

5
5
,7

2
3

  
 

1
,0

1
3
,6

5
6

  
  

2
,6

7
1
,8

3
9

  
  

 
1
9
7
,6

2
8

  
  
  

 
7
8
,0

3
4

  
  
  
  

 
1
1
,2

2
9

  
  

  
  

 
3
,9

7
2
,3

8
6

  
  

5
,7

3
8
,3

6
4

  
  

4
,2

9
0
,4

7
2

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  

  
  

  
 

1
0
,0

2
8
,8

3
6

  
 

1
4
,0

0
1
,2

2
2

  
 

1
,4

9
9
,4

9
0

  
  

1
,8

0
1
,9

7
4

  
  

 
1
6
3
,3

0
2

  
  
  

 
7
8
,0

3
4

  
  
  
  

 
-

  
  

  
  

  
  

  
  

 
3
,5

4
2
,8

0
0

  
  

5
,7

4
8
,1

2
0

  
  

4
,0

4
1
,3

9
5

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  

  
  

  
 

9
,7

8
9
,5

1
5

  
  

1
3
,3

3
2
,3

1
5

  
 

1
,1

8
8
,0

0
6

  
  

3
,2

0
6
,3

8
8

  
  

 
2
6
0
,1

2
6

  
  
  

 
1
0
0
,9

1
6

  
  

  
 

1
5
,9

7
0

  
  

  
  

 
4
,7

7
1
,4

0
6

  
  

5
,6

8
3
,3

8
0

  
  

3
,9

1
3
,5

7
4

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  

  
  

  
 

9
,5

9
6
,9

5
4

  
  

1
4
,3

6
8
,3

6
0

  
 

1
,2

9
5
,6

2
5

  
  

1
,8

5
9
,2

5
8

  
  

 
1
7
5
,9

5
1

  
  
  

 
1
0
0
,9

1
6

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  
  

  
  

 
3
,4

3
1
,7

5
0

  
  

5
,7

0
1
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1
6

  
  

3
,5

6
9
,8

9
2

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  

  
  

  
 

9
,2

7
1
,1

0
8

  
  

1
2
,7

0
2
,8

5
8

  
 

1
,9

4
7
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2
6

  
  

3
,8

4
6
,2

5
6

  
  

 
3
5
5
,7

6
9

  
  
  

 
1
1
2
,3

1
2

  
  

  
 

2
1
,9

9
7

  
  

  
  

 
6
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8
3
,3

6
0

  
  

5
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4
8
,0

9
4

  
  

4
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7
8
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9
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0
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7
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1
5
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1
3
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3
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1
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5
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1
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2
,6

1
5
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0
6

  
  

 
2
5
7
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7
2
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1
2
,3

1
2

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  
  

  
  

 
4
,7

3
8
,8

0
0

  
  

5
,4

7
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0
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,8
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7
4
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4
8
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5
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6

  
  

1
5
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2
4
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8
7

  
 

1
,2

5
9
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1
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2
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3
8
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2
6

  
  

 
2
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1
6
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8

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  
  

  
  

 
3
,9
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0
0

  
  

5
,4

7
8
,5

4
9

  
  

3
,7

7
7
,9

7
8

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  

  
  

  
 

9
,2

5
6
,5

2
7

  
  

1
3
,1

7
8
,5

2
7

  
 

9
9
,5

7
7
,9

1
0

 
1
5
6
,2

2
8
,1

2
1

 
4
0
,5

3
8
,4

9
9

 
5
,0

7
4
,6

9
8

 
1
3
,3

0
6
,7

3
7

 
3
1
4
,7

2
5
,9

6
5

 
1
9
0
,2

5
8
,1

1
5

 
2
1
5
,4

8
9
,7

4
1

 
2
,2

5
7
,5

7
3

 
4
0
8
,0

0
5
,4

2
9

 
7
2
2
,7

3
1
,3

9
4

 
9
8
,4

0
1
,0

2
0

 
1
4
8
,2

8
4
,0

9
7

 
4
0
,2

2
0
,8

6
7

 
5
,1

3
1
,7

3
0

 
1
3
,3

7
2
,8

7
4

 
3
0
5
,4

1
0
,5

8
8

 
1
9
0
,5

6
2
,6

5
8

 
2
1
3
,0

2
2
,7

6
4

 
2
,2

5
7
,5

7
3

 
4
0
5
,8

4
2
,9

9
5

 
7
1
1
,2

5
3
,5

8
3

 

接
続

率
：
9
8
.4

％
(R

1
年

度
:初

年
度

)　
→

　
9
9
％

(R
6
年

度
:最

終
年

度
)

講
じ

る
対

策
:

下
水

道
ビ

ジ
ョ
ン

や
経

営
計

画
に

よ
っ

て
下

水
道

事
業

の
仕

組
み

や
概

算
費

用
等

の
説

明
を

充
実

さ
せ

、
印

刷
物

等
を

用
い

た
P
R

・
広

報
活

動
を

行
う
。

郵
送

ま
た

は
戸

別
訪

問
に

よ
る

下
水

道
接

続
の

お
願

い
を

継
続

的
に

行
う
。

有
収

率
：
7
8
.1

％
(R

1
年

度
:初

年
度

)　
→

　
8
3
％

(R
6
年

度
:最

終
年

度
)

講
じ

る
対

策
:

戸
別

訪
問

等
に

よ
る

原
因

調
査

を
行

う
。

特
定

し
た

対
象

者
に

対
し

て
は

、
使

用
料

徴
収

開
始

の
手

続
き

お
よ

び
量

水
器

の
設

置
を

行
い

、
施

工
業

者
に

対
し

て
は

原
因

調
査

及
び

指
導

を
行

う
。

そ
の

他
の

講
じ

る
対

策

収
納

率
向

上
の

た
め

、
未

納
者

に
対

し
て

郵
送

ま
た

は
戸

別
訪

問
に

よ
る

督
促

を
行

う
。

下
水

道
ビ

ジ
ョ
ン

お
よ

び
経

営
計

画
の

見
直

し
時

期
に

お
い

て
、

必
要

に
応

じ
て

料
金

の
見

直
し

を
検

討
す

る
。

下
水

道
使

用
料

収
入

が
減

少
傾

向
に

あ
る

中
で

、
予

防
保

全
型

維
持

管
理

を
行

う
た

め
に

必
要

か
つ

適
正

な
財

源
の

確
保

を
図

る
。

合
計

年
　

　
次

令
和

1
年

令
和

2
年

平
成

3
0
年

ま
で

令
和

3
年

令
和

4
年

令
和

5
年

下
水

道
使

用
料

※
関

連
事

項

令
和

6
年

合
計
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 （
様

式
１

）
施

設
の

設
置

に
関

す
る

方
針

主
要

な
施

策

汚
水

処
理

9
6
.7

%
9
6
.3

%
9
7
.8

%

平
成

2
3
年

度
に

策
定

し
た

「
湘

南
ふ

じ
さ

わ
下

水
道

ビ
ジ

ョ
ン

」
で

の
汚

水
処

理
施

設
整

備
方

針
で

整
理

し
た

対
策

優
先

順
位

（
人

口
密

度
、

費
用

効
果

等
）
や

、
平

成
2
8
年

度
に

策
定

し
た

「
藤

沢
市

汚
水

処
理

施
設

整
備

構
想

」
を

基
に

、
汚

水
管

渠
整

備
を

進
め

る
。

南
部

処
理

区
管

渠
建

設
事

業
東

部
処

理
区

管
渠

建
設

事
業

新
市

街
地

管
渠

建
設

事
業

浸
水

対
策

2
1
.8

%
2
1
.8

%
2
1
.8

%

都
市

機
能

集
積

地
区

等
の

重
点

地
区

に
つ

い
て

は
、

貯
留

管
お

よ
び

雨
水

管
渠

の
築

造
に

加
え

、
内

水
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
策

定
、

下
水

道
水

位
情

報
の

提
供

等
の

ソ
フ

ト
対

策
に

よ
り

既
往

最
大

降
雨

(7
7
m

m
/
h
)に

対
す

る
浸

水
被

害
の

最
小

化
を

目
指

す
。

山
野

神
雨

水
貯

留
管

築
造

工
事

辻
堂

南
部

放
流

管
築

造
工

事

6
4
.9

%
6
6
.5

%
6
7
.7

%
新

市
街

地
を

中
心

に
雨

水
整

備
を

実
施

す
る

。
既

存
の

用
排

水
路

等
を

活
用

し
、

効
率

的
な

整
備

を
図

る
。

南
部

処
理

区
管

渠
建

設
事

業
東

部
処

理
区

管
渠

建
設

事
業

新
市

街
地

管
渠

建
設

事
業

合
流

式
下

水
道

の
改

善
3
5
.2

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
令

和
5
年

度
迄

に
全

て
の

対
策

を
完

了
。

辻
堂

浄
化

セ
ン

タ
ー

雨
水

滞
水

池
築

造
工

事

汚
泥

の
再

生
利

用
1
0
0
.0

%
1
0
0
.0

%
1
0
0
%

焼
却

残
渣

等
に

つ
い

て
は

マ
テ

リ
ア

ル
リ

サ
イ

ク
ル

に
努

め
る

。
辻

堂
浄

化
セ

ン
タ

ー
焼

却
炉

改
築

工
事

そ
の

他
処

理
水

の
有

効
利

用
6
,1

0
0
m

3
/
日

6
,1

0
0
m

3
/
日

6
,1

0
0
m

3
/
日

引
き

続
き

、
処

理
場

内
で

の
処

理
水

の
有

効
利

用
を

図
る

。
―

処
理

水
再

利
用

量

合
流

式
下

水
道

改
善

率

都 市 浸 水 対 策 達 成 率

下
水

道
処

理
人

口
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８．７ 施設の機能の維持に関する方針 

下水道事業を持続的に運営するためには、長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状

況を考慮し、優先順位等に基づき施設の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施

設管理を行う必要がある。以下に、本事業における主要な施設に係る劣化・損傷を把握するための点

検・調査の頻度、診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準、中期的な改築事業の概要及び長期的な

改築の需要見通しを示す。 

 

  

 

様式２　施設の機能の維持に関する方針

a） 主要な施設に係る主な措置

ⅰ）劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画

主な施設

管渠施設

汚水・雨水ポンプ施設
（ポンプ本体）

水処理施設

（送風機本体）

汚泥処理施設
（汚泥脱水機）

ⅱ）診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準

主な施設

管渠施設

汚水・雨水ポンプ施設
（ポンプ本体）

水処理施設
（送風機本体）

汚泥処理施設
（汚泥脱水機）

ⅲ）改築事業の概要（令和1年度～令和6年度）

主な施設

管渠施設

水処理施設
（送風機本体）

　―

　―

　―

汚水・雨水ポンプ施設
（ポンプ本体）

汚泥処理施設

（汚泥脱水機）

　調査の結果、緊急度Ⅰ・Ⅱで改築を実施。

　調査の結果、健全度2以下で改築を実施。

　調査の結果、健全度2以下で改築を実施。

　調査の結果、健全度2以下で改築を実施。

改築事業の概要

　延長：概ね9km

点検・調査の概要

　点検は概ね5年に一度の頻度で実施。
　調査は概ね30年に一度の頻度で実施。
　ただし点検の結果、異常の可能性がある箇所については適宜テレビカメラ等による調査を実施。

　点検は日常点検、定期点検を実施。
　調査は概ね7年に一度の頻度で実施。

　点検は日常点検、定期点検を実施。
　調査は概ね7年に一度の頻度で実施。

　点検は日常点検、定期点検を実施。
　調査は概ね7年に一度の頻度で実施。

修繕・改築の判断基準
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ｂ） 施設の長期的な改築の需要見通し

試算年次

50年

改築の需要見通し
 （年当たりの概ねの

　事業規模の試算）

年当り概ね55億円

藤沢市ストックマネジメント計画において、長期的なアウトカム目
標を以下のとおり設定して、改築需要の見通しを算定。
　処理場・ポンプ場は長期的な目標として、リスクランク5の施設を
0とする。
　管路施設は道路陥没事故の発生が現況以下を目標として、緊

急度Ⅰの施設を概ね改築する。

試算の前提条件
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